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AUSSPARUNGEN

(H=Heizung, L=Lüftung, S=Sanitär, E=Elektro)

WD Wanddruchbruch

BD Bodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

BS Bodenschlitz

WS Wandschlitz

Rohrentlüftung

LINIEN

Heizung

Lüftung

Frischwasser/Regenwasser

Schmutzwasser

ELT

Brandschutz

LEGENDE

ALLE TÜRHÖHEN FENSTER- UND BRÜSTUNGSHÖHEN

BEZIEHEN SICH AUF OK FFB

Detailverweis Schnitt (unbedingt bei der Ausführung einsehen)

Änderung/Ergänzung INDEX

AHD abgehängte Decke

BRH Brüstungshöhe

DÄ Dämmung

FFB   Fertigfussboden

OK Oberkante

RFB Rohfussboden

RR Regenrohr

ST Sturz

SW Schmutzwasser

UK Unterkante

UKD Unterkante Decke

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

VK Vorderkante

VM Vormauerung
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H
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Fluchttreppe

RH 2,86m ab FFB

UK RD =-1,37

RH 3,75m ab FFB

UK RD =-0,48

RH 2,31m - 2,27mRH 2,31m - 2,27m

RH 2,31m - 2,27mÜberzug UK=-1,92

=UK RD

Angabe Statik

RH 3,75m RH 3,75m
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Gesamtregallänge 73,58m

Lager
-1.06
NF: 15,66 m2

Server
-1,04

-4,23
NF: 6,84 m2

HLS
-1.07
NF: 27,05 m2

Keller
-1.08
NF: 17,44 m2

ELT
-1.10
NF: 24,50 m2

Lager
-1.09
NF: 18,18 m2

Registratur
-1.02

-4,23
NF: 53,89 m2
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Zwischenlager
-1.03
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S-WS 18x15cm
Höhe = 30cm
OK=-0,48

neue Einspeisung von EVU

1xKabelschutzrohr
NW110 für Aussenanlagen
vorsehen

Mehrsparten-
Hauseinführung
durch LEW

KB 150mm mit
Ringraumdichtung
Gewerk ELT

1xKabelschutzrohr
NW110 für Gewerk HLS

2xKabelschutzrohr
NW110 zum Serverraum

3xKabelschutzrohr
NW110 zum EG

6x KB 150mm
für Kabelschutzrohr
OK=UK-RD

Ringerder V4A Ø10mm
ums Gebäude

Ringerder V4A Ø10mm
unter Bodenplatte/Perimeterdämmung
Maschenweite 10m x 10m

Fundamenterder
Bandstahl verzinkt 30x3,5mm
im Fundament/Bodenplatte
Maschenweite 20m x 20m

Ringerder V4A Ø10mm
ums Gebäude

L-WD 65x30cm
OK=UKD -0,48

H-WA 72x12,5cm
H=81 UK=RFB

H-WS 20x10cm
RFB bis WD

H-WD 30x15cm
OK=UKD -0,35

S-DD 18x18cm

S-DD 18x18cm

S-WD40x40cm
OK=-0,43

S-DD 15x15cm

S-WD25x30cm
OK=-0,43

S-WS 25/40cm hoch
OK=UK Decke

H-Borhung Ø20cm senkrecht

in Decke Achse Kaminzüge

L-WD 25x25cm

OK=UKD -0,05
L-WD 25x25cm

OK=UKD -0,05

H-DD 30x10cm
Schotten F90
verguss

S-WD Ø20cm als Bohrung
Achse=-1,50m

Dichtungseinsatz Da=200

S-WS50x25cm
ab 25 UK-Gewölbe bis DD
DD 50x20cm

2xH-DBohrung Ø9cm

S-WD25x30cm
OK=-0,43

L-WD Ø40cm

OK=-2,58

L-WD Ø40cm
OK=-2,53
Dichtungseinsatz Da=400

L-WD Ø40cm
OK=-2,53
Dichtungseinsatz Da=400

S-WD Ø20cm als Bohrung
Achse=-2,27m

Dichtungseinsatz Da=200

L-WD 30x35cm
OK=-1,92

K-WD 15x10cm
OK= -0,48m

K-WD 20x20cm
OK=-,048

EWD 45x45cm
OK=UK Decke

EDD 12,5/20
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S-WBohrung Ø20cm
Achse entsprech. Schachtanschluss

Dichtungseinsatz Da=200

L-WD Ø26cm

UK=FFB +0,30

SDD 20x20cm

S-DD 20x20cm
S-WD 25x30cm

OK=UKD-0,12=-0,60

L-WD 30x20cm

OK=UKD

H-DD 15x110cm

siehe D01.20
Bohrung Gewölbe
in Abstimmung
Verllegung Rohr in
bestehender Schüttung

6xKB 150mm
für Kabelschutzrohr
Durchdringung MDI
nach Angabe
OK=UKD

L-WBohrung Ø15cm
Achse ca.-1,55 und Abluft
in Abst. mit Elektro

Deckenaussparungen
für Einbauleuchten
siehe D14.01

Deckenaussparungen
für Einbauleuchten
siehe D14.01H-WD 110x15cm

OK=-0,48m

L-WD 25x25 cm
OK = -0,53m

L-WD 65x30cm
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H-WD 30x15cm
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OK=UK Decke

H-Borhung Ø20cm senkrecht

in Decke Achse Kaminzüge

L-WD 25x25cm

OK=UKD -0,05
L-WD 25x25cm

OK=UKD -0,05

H-DD 30x10cm
Schotten F90
verguss

S-WD Ø20cm als Bohrung
Achse=-1,50m

Dichtungseinsatz Da=200

S-WS50x25cm
ab 25 UK-Gewölbe bis DD
DD 50x20cm

2xH-DBohrung Ø9cm

S-WD25x30cm
OK=-0,43

L-WD Ø40cm

OK=-2,58

L-WD Ø40cm
OK=-2,53
Dichtungseinsatz Da=400

L-WD Ø40cm
OK=-2,53
Dichtungseinsatz Da=400

S-WD Ø20cm als Bohrung
Achse=-2,27m

Dichtungseinsatz Da=200

L-WD 30x35cm
OK=-1,92

K-WD 15x10cm
OK= -0,48m

Fundräder

Akten-
vernichter

4xK-WDurchführungen in Fenster,

die nachträglich geschlossen
werden

S-WBohrungen und
Abdichtung durch VU

Durchgang neu

Wand H=3,88
Wand H=2,61 Wand H=1,12

U
K

 Ü
be

rz
ug

 =
 -

1,
08

Müll

BRH 1,76

BR
H

 1
,7

6

BR
H

 1
,4

8

0,40/0,50

0,
65

/0
,5

0

0,
66

/0
,5

0
0,

51
/0

,5
6

BR
H

 1
,5

1

R
H

 =
2,

51
m

R
H

 =
1,

27
m

R
H

 =

1,
29

m

R
H

 =

1,
22

m R
H

 =

1,
19

m

R
H

 =

2,
43

m

RH =

2,26m

RH =

2,69m

RH =

1,22m

RH =

1,16m

BR
H

 2,20
0,76/0,50

R
H

 =

3,32m

R
H

 =

2,20m

R
H

 =

2,37m
R

H
 =

1,97m

R
H

 =

2,04m

R
H

 =

2,72m

RW

OK=-0,21

UK=-0,71

O
K

=-
0,

21

U
K

=-
0,

71

O
K

=-0,32

U
K

=-0,82

U
K

 Ü
be

rz
ug

 =
 -

1,
08

O
K

=-
0,

85

U
K

=-
1,

35
O

K
=-

0,
81

U
K

=-
1,

31

1 1

2 2

Sn_Q2
Sn_Q2

Tür -1_05
1,25x2,13

T
ür

 -
1_

05
88

5 x
2,

14

T
ür

 -
1_

02
x2

,1
3

T
ür

 -
1_

02
R

A
88

5 x
2,

13

2,39 VK Aufzug 30 1,025 1,225 30 2,995 25

2,85 2,995 25

20
33

5
2,

85
69

5
25

20
33

5
30

1,
25

1,
00

30
69

5
25

St
el

lw
än

de

Voute

15cm unter Betondecke

S
n_

L1

1312

D01
13

D01
13

D01
13

-1,35

-1,92

-1,37

-1,15

-0,10

-4,23

-1,35

-0,99

-4,66

-4,36
-4,23

8
14

30
13

2,
86

22
16

2,
50

-0,26

-0,48

-4,36
-4,23

-1,665

-1,445

-4,36

-4,66

3,
21

3,
04

3,
21

4,
10

2,
69

5
22

2,
79

5

215 14 26

30 1,025 20 1,025 30

1,325 20 1,325

-0,11

-2,24

-1,94

50
13

2,
86

38
2,

49
5Brandriegel

SB2

SB2

SB2

SB2 SB2 SB2SB2

SB2
SB Sockel
gestockt

63
3,

75
38

8
12

30
13

3,
75

22
16

8
12

30
13

2,
56

5
22

95
2,

48

12
15

30
13

3,
75

-4,66

215 14 25

-5,01

-4,81

-4,36

-2,24

-1,94

D01
13

D01
13

12

D12
01

D06
01

D01
13

-4,66

-4,36

-1,37

-1,15
-0,99

12
30

13
2,

10
76

22
16

-4,86

-4,66

-4,36

-0,48

-0,26
-0,10

-2,79

42
13

3,
15

60
38

12
30

13
3,

75
22

16

-5,83

-5,63

-5,38

-4,23

+0,07

-4,23

-0,27
-0,375

-0,595

-4,36

-4,66

-3,06

12
43

2,
86

38

12
30

13
3,

63
5

22
10

5

43
3,

63
5

32
5

42
1,

30
27

2,
19

5
22

10
5

22
16

12
30

3,
88

22

1,
57

2,
41

5

30
3,

21

4,
10

3,
98

5

-1,08

-2,10

-1,134
11

50
4

61

3,
10

65

2,335
-1,35

-2,24

-1,94-1,94

-2,24

K-WD 20x20cm
OK=-,048

EWD 45x45cm
OK=UK Decke

Brandschutzdecke F90
min lichte 50 cm
Bsp. Rigips SD13RF
2x40mm Isover Protect BSP 40
o.glw.

Revisionsklappe
60/60
Bsp. Alumatic F90/EI 90
RUG SEMIN o.glw.

SB2

SB2

SB2

SB2 SB2

SB2SB2 SB2

SB2

SB Sockel
gestockt SB Sockel

gestockt

Brandriegel

Brandriegel

2,
31

30
1,

14

-3,70

-4,23

-0,10

-0,48

-0,26-0,265

-0,10

3,
19

5
40

5

-2,09
-2,13

1,
30

5
16

5

OK =Tiefpunkt Gewölbe
ca. -1,57

4,
10

3,
43

5

-1,37

-2,23-2,23

-0,48

SB2

SB2

SB2

SB2

SB2 SB2

D01
13

D01
13

-1,35

-0,99

-4,86

-4,66

-4,36

8
12

30
13

3,
75

22
16

2,
57

5
62

24
16

5

43
3,

75
38

12
30

13
2,

86
89

22
16

-1,79 -1,835 -1,765-1,73

Brandriegel

Fugenband

Zuluftleitung
HLS oberhalb von

Stahlregalen

Gelände Bestand
Gelände geplant

-0,265

-0,10

-2,13

-4,66

-4,36

-1,37

-1,15
-0,99

31
5 -0,305

-0,10

2,
67

30
46

38

15

-3,00

55
15

5

13
2,

10
30

15
5

-2,23-2,23 -2,09

-4,23

SB2

SB2

SB2

SB2

D01
13

D01
13

-0,415

12
15

16
5

14
30

2,
99

22
16

12
15

14
30

2,
27

1,
10

-1,77-1,835-1,79 -1,73

Zuluftleitung
HLS oberhalb von

Stahlregalen

8
12

30
13

25 1 12

-4,86

-4,78

-4,66

-4,36

-4,23 = +685,41 OK FFB UG

Perimeterdämmung 120mm,
XPS WLG 040

Bitumen-Dichtbahn
V60 S4 +AL DIN18195 2-lagig

Stahlbetonwand WU 250mm
Nutzungsklasse A*

Fugenband
nach Angaben Statiker

Noppenbahn

XPS Dämmung 120mm

DIN13164 WLG 040

nach Angabe Statik

PE - Folie

Bodenplatte WU 300mm

Kiespackung

Sauberkeitsschicht 80mm

Hinterfüllung Arbeitsraum Kies
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Nutzungsklasse A*

Noppenbahn

Perimeterdämmung 120mm,
XPS WLG 040

bituminöse Schweißbahn,
2-lagig:

Perimeterdämmung 60mm,
druckfest Angabe Statik
Umkehrdachgeeignet
XPS WLG 040

Dampfsperre

Stahlbetondecke 300mm
Gefälle 2% Angabe Statik

Bitumendichtbahn 2-lagig,
obere Lage wurzelfest

Speicherschutzmatte (SFM) 5mm

Dränplatte

Systemfilter SF - Vlies

Angabe und Ausführung durch
Landschaftsarchitekten

2% Gefälle

Ausführung und
Angabe durch
Landschaftsarchitekt
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